Anlage L3

Schema Ubergabestation im Dampfnetz
P> 350 kW (mit Entspannungstopf)
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Gilt b= 30112020, dann gilt Anlage &4b.
(Ausnahme: Austausch und Ergénzung von Bauteilen in bestehenden Anlagen)
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Legende:
1 Absperrarmatur - Eigentum STW AG 13 entfallt
2 Absperrarmatfur 14 Maximal-Druckbegrenzer
3 Druckmessung 15 entfallt
L Schmutzfanger 16 Warmeverbraucher
5 Stellventil mit Sicherheitsfunktion 17 Umwalzpumpe
(elekt. oder mech., Auslegungsdruck 9 bar) 18 Ausdehnungsgefal
6 Regler 19 Schwimmer - Kondensatableiter
T AuBentemperaturfihler 20 Magnetventil oder elektr. Stellantrieb (bauteilgepriift)
8 Rohrenwarmetauscher Dampf 21 Nadelventil oder Volumenstromregler
9  Thermometer 22 Kondensatzahler mit Zahlerplatte - Eigenfum STW AG
10 Sicherheitsventil 23 Riickschlagklappe
11 Thermostat (wirkt auf Punkt 20) 24 Entspannungstopf
25 optional: Stutzen mit Absperrarmatur fir Notbetrieb
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12 Sicherheitstemperaturwachter (STW)




